Apskaitos laikotarpis: 2022-06
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Namo Nr. | Data (metai, ménesis) | ABS suma, m* | VBS suma, m*
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QPSmetr, kWh | QPKmetr, kWh | GKv, m*
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Miestas Gatve Namo Nr. | Data (metai, ménesis) | ABS suma, m* | VBS suma,m* | QP,kWh | QPSmetr, kWh | QPKmetr, kWh | GKv, m* | QPKv,kWh | QPR,kWh | QPS,kWh | gPR | DLsuma | gADS, kWh/m?DL | qVDS$, kWh/m°DL | qVDSmax, kWh/im*DL | delta S, %

Pasvalys Taikos g. 8 2022-06 1640,00 4 065,30 | 7 336,00 0,00 0,00 38,42 | 1997,07 |4169,21| 0,00 | 0,87 | 0,00 0,000 0,015
Pasvalys Vilniaus g. 38/1 2022-06 518,23 1295,58 755,00 0,00 0,00 17,00 | 883,66 | -112,26 | 0,00 | -1,02| 0,00 0,000 0,022
Pasvalys Vilniaus g. 57A 2022-06 1243,88 3249,78 | 3523,00 0,00 0,00 42,52 | 2210,03 /1701,69| 0,00 | 1,04 | 0,00 0,000 0,021
Pasvalys Vilniaus g. 59 2022-06 1937,98 487745 | 5157,00 0,00 0,00 63,25 | 3287,74 12408,00, 0,00 | 0,71 | 0,00 0,000 0,015
Pasvalys Vilties g. 12B 2022-06 1060,66 2818,75 | 4 877,00 0,00 0,00 33,04 | 171752 | 3493,83| 0,00 | 1,04 | 0,00 0,000 0,015
Pasvalys Vilties g. 6 2022-06 2 243,05 5599,28 |10211,00 0,00 0,00 86,81 | 4512,38 /| 6080,00, 0,00 | 0,95 | 0,00 0,000 0,015
Pasvalys Vysniy g. 26 2022-06 1040,32 2604,65 | 5280,00 0,00 0,00 36,57 | 1900,91 |3648,61| 0,00 | 0,95 | 0,00 0,000 0,018
Pasvalys Vy$niy g. 28 2022-06 2 520,66 647823 | 8962,00 0,00 0,00 102,03| 5303,52 |4576,00/ 000 | 0,58 0,00 0,000 0,015
cla:

suma, lygi H Z A, arba ihl, “Agg, (ziur. Metodikos 11.2 punktq);
i=1

butams ir kitoms patalpoms sildyti, esant faktinéms sqlygoms, procentinis santykis, %.

Y Ass — pastato buty naudingyjy ploty ir kity bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirty negyvenamosios paskirties patalpy, prijungty prie pastato centrinio
Sildymo sistemos, ploty suma, m’;
> Vs — pastato buty ir kity bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirty negyvenamosios paskirties patalpy, prijungty prie pastato centrinio Sildymo sistemos, tiriy

Op — jvadiniu Silumos apskaitos prietaisu, matuojanciu Silumos kiekj pastatui sildyti ir karstam vandeniui, iSmatuotas Silumos kiekis, kWh,

Opsmen — Silumos kiekis pastatui Sildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo Silumos apskaitos prietaiso Sildymui rodmenis, kWh;

Opkmer — Silumos kiekis karstam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo Silumos apskaitos prietaiso karstam vandeniui, rodmenis, kWh,
Gkv — pastate suvartoto karsto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, jrengto pastate pries karsto vandens ruosimo jrenginius,

3
rodmenis, m’;

Orxv — — pastate suvartotas Silumos kiekis karstam vandeniui paruosti, kWh,

Orr — pastate suvartotas Silumos kiekis cirkuliacijai, kWh;,

Ops — Silumos kiekis pastatui sildyti, kWh,

qrr — santykinés Silumos sqgnaudos cirkuliacijai;
2DL — Silumos vartojimo pastatui Sildyti per skaiciuoting laikotarpj dienolaipsniy suma;

qaps — santykinés Silumos sqnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto Sildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m’-DL
qvps — santykinés Silumos sqnaudos vienam kubiniam metrui pastato tiirio ildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m® -DL;

qvD$max — maksimali Silumos suvartojimo norma daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms Sildyti, esant faktinéms sqlygoms, kWh/m’ per ménesj;
As — santykiniy Silumos sqnaudy vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto Sildyti ir maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuciy namy




