Santykiniai suvartojimo rodikliai
Apskaitos laikotarpis: 2020-05

Miestas Gatve Namo Nr. | Data (metai, ménesis) | ABS suma, m? | VBS suma, m® | QP,kWh | QPSmetr, kWh | QPKmetr, Wh | GKv, m® | QPKv,kWh | QPR,kWh | QPS$, kWh gPR DL suma | gADS, kWh/m?DL | qVD$, kWh/m®DL | qVDSmax, kWh/m*DL | delta S, %
Panevézys Dainavos g. 22 2020-05 1226,72 3066,80 | 7040,00 0,00 0,00 48,00 | 2550,00 | 4 540,00 0,00 1289,77 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Dariaus ir Giréno g. 22 2020-05 3970,45 9926,13 |16 250,00 0,00 0,00 161,97 | 11 140,00 | 16 250,00 | 0,00 135417 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Dariaus ir Giréno g. 24 2020-05 3970,99 9927,48 |20 040,00 0,00 0,00 131,25| 6 970,00 |14 330,00| 0,00 1194,17 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Katedros g. 7 2020-05 467,13 1588,24 | 1980,00 0,00 0,00 3,00 | 210,00 | 1980,00 0,00 1546,88 | 0,00 0,000 0,000 0,022 0
Panevézys Klaipédos g. 85 2020-05 2 538,81 6 347,03 |17 230,00 0,00 0,00 86,03 | 4570,00 1 12430,00 0,00 1765,63 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Klaipédos g. 95 2020-05 2 435,44 6 088,60 | 14 290,00 0,00 0,00 103,33 | 5490,00 | 9 040,00 0,00 1412,50 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Kniaudiskiy g. 50 2020-05 2 336,74 5841,85 | 11750,00 0,00 0,00 77,00 | 4090,00 | 7210,00 0,00 1185,86 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Kranto g. 13 2020-05 197,70 593,10 970,00 0,00 0,00 4,00 | 210,00 760,00 0,00 1551,02 | 0,00 0,000 0,000 0,022 0
Panevézys Kranto g. 37 2020-05 2612,13 6530,33 | 10800,00 0,00 0,00 79,97 | 4 250,00 | 6210,00 0,00 970,31 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Molainiy g. 108 2020-05 2 321,00 5802,50 |13870,00 0,00 0,00 80,00 | 4 250,00  9170,00 0,00 1273,61 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Molainiy g. 110 2020-05 232419 5810,48 |12210,00 0,00 0,00 105,50 | 5610,00 | 6 700,00 0,00 930,56 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Molainiy g. 34 2020-05 1 501,94 375485 | 6660,00 0,00 0,00 6,60 | 350,00 | 4620,00 0,00 962,50 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Molainiy g. 54 2020-05 3967,90 9919,75 |19580,00 0,00 0,00 152,50 | 8 100,00 |11480,00( 0,00 956,67 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Molainiy g. 86 2020-05 2 331,32 5828,30 |13 190,00 0,00 0,00 85,10 | 4520,00 | 8450,00 0,00 1173,61 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Ramygalos g. 66 2020-05 3 881,45 9703,63 |18610,00 0,00 0,00 131,80 | 7 000,00 {11 010,00( 0,00 871,04 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Statybininky g. 11A 2020-05 2 381,11 5952,78 |10280,00 0,00 0,00 83,00 | 4410,00 | 7 220,00 0,00 1002,78 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Statybininky g. 44 2020-05 2 313,51 5783,78 |11530,00 0,00 0,00 98,30 | 5220,00 | 6230,00 0,00 865,28 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Pazagieniai Svyturio g. 21 2020-05 606,81 1517,03 | 3200,00 0,00 0,00 25,96 | 1390,00 | 1920,00 0,00 1090,91 | 0,00 0,000 0,000 0,022 0
Pazagieniai Svyturio g. 35 2020-05 1479,72 3699,30 | 6530,00 0,00 0,00 29,70 | 2 040,00 | 6530,00 0,00 1234,40 | 0,00 0,000 0,000 0,022 0
Panevézys Tulpiy g. 10 2020-05 4 429,41 11 073,53 |24 450,00 0,00 0,00 191,38 |10 170,00 | 13 230,00 | 0,00 826,88 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Zemaiéiq g. 4 2020-05 2 565,81 6414,53 | 9620,00 0,00 0,00 71,36 | 4910,00 | 9620,00 0,00 1202,50 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Zvaigzdziy g. 18 2020-05 2 334,51 5836,28 |11980,00 0,00 0,00 41,16 | 2190,00 | 8460,00 0,00 1175,00 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Zvaigidiiq g. 22 2020-05 2 344,35 5860,88 |12480,00 0,00 0,00 62,00 | 3290,00 | 7 580,00 0,00 1052,78 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
Panevézys Zvaigzdziy g. 6 2020-05 1234,72 3086,80 | 8290,00 0,00 0,00 97,40 | 5170,00 | 5280,00 0,00 1650,00 | 0,00 0,000 0,000 0,015 0
cia.:

> Aps — pastato buty naudingyjy ploty ir kity bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirty negyvenamosios paskirties patalpy, prijungty prie pastato centrinio
Sildymo sistemos, ploty suma, m’;
> Vss — pastato buty ir kity bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirty negyvenamosios paskirties patalpy, prijungty prie pastato centrinio sildymo sistemos, tiriy

suma, lygi H z A arba Zn: h, - A, (Ziir. Metodikos 11.2 punktqg);
i=1

Op — jvadiniu Silumos apskaitos prietaisu, matuojanciu Silumos kiekj pastatui sildyti ir karstam vandeniui, iSmatuotas silumos kiekis, kWh;

Oprsmerr — Silumos kiekis pastatui Sildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo Silumos apskaitos prietaiso sildymui rodmenis, kWh;

Opkmen — Stlumos kiekis karstam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo Silumos apskaitos prietaiso karstam vandeniui, rodmenis, kWh;,

Gkv — pastate suvartoto karsto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, jrengto pastate pries karsto vandens ruoSimo jrenginius,
rodmenis, m’;

Oprkv — — pastate suvartotas silumos kiekis karstam vandeniui paruosti, kWh;,

Opr — pastate suvartotas Silumos kiekis cirkuliacijai, kWh;,

Ops — Silumos kiekis pastatui Sildyti, kWh;,

gprr — santykinés Silumos sgnaudos cirkuliacijai;

2DL — Silumos vartojimo pastatui sildyti per skaiciuoting laikotarpj dienolaipsniy suma;

qaps — santykinés Silumos sgnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto §ildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m?-DL

qvps — santykinés Silumos sqnaudos vienam kubiniam metrui pastato tirio Sildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m’ -DL;

qvDSmax — maksimali Silumos suvartojimo norma daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms Sildyti, esant faktinéems sqlygoms, kWh/m’ per ménesj;

As — santykiniy Silumos sqnaudy vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto sildyti ir maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuciy namy
butams ir kitoms patalpoms Sildyti, esant faktinems sqglygoms, procentinis santykis, %o.




