Apskaitos laikotarpis: 2023-06
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Namo Nr. | Data (metai, ménesis) | ABS suma, m?

392,47
165,18
163,06
392,70
1037,51
535,11
535,30
281,10
399,11
536,39
415,01
1135,02
343,96
531,91
385,89
224,85
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166,84
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1152,31
1059,74
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991,49
1155,68
2 269,31
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963,14
2229,15
1021,97
1053,58

VBS suma, m*

981,18
412,95
407,65
981,75
2593,90
1337,78
1338,25
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1037,58
284323
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2 554,05
1801,45
1758,10
1801,03
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3289,00
5609,93
5508,98
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2712,68
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2 889,48
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2554,15
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Santykiniai suvartojimo rodikliai
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QPKmetr, kWh | GKv, m*

13,40
3,03
3,00
4,50
26,90

0,00
0,00
8,18
19,18
3,47
21,09
1,00
7,00
12,50
21,92
14,09
11,00
15,40
10,97
2141
34,40
37,63
14,00
70,60
38,48
46,21
10,80
8,50
40,69
63,84
70,79
4,00
15,97
20,95
35,74
33,94
26,71
48,62
31,25
23,10
66,50
75,95
32,72
89,00
47,10
29,73

QPKv, kWh
700,55
158,41
156,84
235,26

1406,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427,65

1002,47
181,26

1102,52
52,28
365,96
637,50

1117,92
718,59
561,00
785,40
559,47
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1798,43
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3337,56
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209,12
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1095,27

1868,49

1774,38

1396,40

2541,85

1633,75

1207,67

3476,62

3970,67

1710,44

4652,92

2462,39

1554,28

QPR, kWh
1280,00
480,00
640,00
1 280,00
2 950,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1186,77
2 828,63
-100,90
1 389,58
886,21
765,03
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433,33
260,91
3394,45
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1 501,00
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2 606,00
2614,21
2 652,86
5 460,00
3372,00
2622,00
390,07
1146,65
3494,89
6 192,25
5434,31
199,00
2 834,00
3 553,00
2 942,00
2 849,00
2 804,00
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3088,00
3615,00
4 882,29
4 369,00
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4 598,00
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0,00
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0,00
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DL suma | qADS, kWh/m?DL | qVDS$, KWh/m°DL
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Miestas Gatve Namo Nr. | Data (metai, ménesis) | ABS suma, m? | VBS suma, m* | QP,kWh | QPSmetr, kWh | QPKmetr, kWh | GKv,m® | QPKv, kWh | QPR, kWh | QPS,kWh | PR | DL suma | gADS, kWh/m?DL | qVD$, kWh/m®DL | qVDSmax, kWh/m*DL | delta $, %

Pasvalys Taikos g. 8 2023-06 1640,00 | 406530 | 7616,00 0,00 0,00 84,88 | 4437,78 1399500/ 0,00 |0,83| 0,00 0,000 0,015
Pasvalys Vilniaus g. 38/1 2023-06 518,23 129558 | 659,00 0,00 0,00 16,50 | 862,62 | -157,00 | 0,00 |-1,43] 0,00 0,000 0,022
Pasvalys Vilniaus g. 57TA 2023-06 1243,88 | 3313,03 | 3005,00 0,00 0,00 29,73 | 1554,28 1147500/ 0,00 |0,90| 0,00 0,000 0,021
Pasvalys Vilniaus g. 59 2023-06 1937,98 | 487850 | 4373,00 0,00 0,00 51,91 | 2713,85 |1772,00) 0,00 |0,52| 0,00 0,000 0,015
Pasvalys Vilties g. 12B 2023-06 1060,66 | 2818,75 | 4905,00 0,00 0,00 36,77 | 1922,34 13222,00] 0,00 |0,96| 0,00 0,000 0,015
Pasvalys Vilties g. 6 2023-06 224305 | 5599,60 | 8869,00 0,00 0,00 82,10 | 4292,19 |5044,001 0,00 |0,79| 0,00 0,000 0,015
Pasvalys VySniy g. 26 2023-06 1040,32 | 2604,65 | 5161,00 0,00 0,00 39,50 | 2065,06 | 3529,00/ 0,00 |0,92| 0,00 0,000 0,018
Pasvalys Vy3niy g. 28 2023-06 252066 | 6478.23 | 9255,00 0,00 0,00 7517 1 3929,89 |5226,001 0,00 |0,67| 0,00 0,000 0,015
cia.

> Aps — pastato buty naudingyjy ploty ir kity bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirty negyvenamosios paskirties patalpy, prijungty prie pastato centrinio
Sildymo sistemos, ploty suma, m’;
> Vas — pastato buty ir kity bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirty negyvenamosios paskirties patalpy, prijungty prie pastato centrinio Sildymo sistemos, tiriy

suma, lygi H - z A, arba Zhl_ Ay, (Zitr. Metodikos 11.2 punktg),
i=1

Op — jvadiniu Silumos apskaitos prietaisu, matuojanciu Silumos kiekj pastatui Sildyti ir karstam vandeniui, iSmatuotas Silumos kiekis, kWh;

Opsmen — Silumos kiekis pastatui Sildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo Silumos apskaitos prietaiso Sildymui rodmenis, kWh,

Opkmen — Silumos kiekis karstam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo Silumos apskaitos prietaiso karstam vandeniui, rodmenis, kWh;

Gk — pastate suvartoto karsto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, jrengto pastate pries karsto vandens ruosimo jrenginius,
rodmenis, m’;

Orkv — — pastate suvartotas Silumos kiekis karstam vandeniui paruosti, kWh;

Oprr — pastate suvartotas Silumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

Ops — Silumos kiekis pastatui Sildyti, kKWh;

qrr — santykinés Silumos sgnaudos cirkuliacijai;

2 DL — Silumos vartojimo pastatui Sildyti per skaiciuoting laikotarpj dienolaipsniy suma;

qaps — santykinés Silumos sqnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto Sildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m? -DL

qvps — santykinés Silumos sqnaudos vienam kubiniam metrui pastato tirio sildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m* -DL;

qvpSmax — maksimali Silumos suvartojimo norma daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms sildyti, esant faktinéms sqlygoms, kWh/m’ per ménesj,

As — santykiniy Silumos sqnaudy vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto Sildyti ir maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuciy namy
butams ir kitoms patalpoms Sildyti, esant faktinéems sqlygoms, procentinis santykis, %.




